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CONTEXTE

GESTION DE LA CRISE

LES PLUS-VALUES

Eviter une restriction d’eau.  

Piloter en temps réel la désinfection (suivi traitement, purge…). 
 

Sécuriser l’approvisionnement en eau en attendant les résultats réglementaires.

• Départ de l’incendie le 12 juillet 2022. 

• Cazaux : première commune menacée par 
les flammes. 4000 habitants sont évacués 
le 14 juillet.

• Usine d’eau potable en fonctionnement 
mais pas de distribution d’eau. 

• Nécessité de sécuriser le retour des 
populations. 

Se rassurer sur la qualité d’eau distribuée. 

Marie-Pierre Aubry

• 20 juillet : purges et augmentation des consignes de chlore

• 21 juillet : contrôle du chlore et de la turbidité

• 22 juillet :

• Mesure de l’ATP / chlore / turbidité

• Nouvelle purge sur la nuit

• 23 juillet :

• Prélèvement ARS + mesure de l’ATP

• Retour de la population ➔ Pas de restriction d’eau

• 25 juillet : obtention des résultats de l’ARS ➔ conformes

Résultat ATP non 
satisfaisant sur un quartier 
malgré la présence de chlore

Résultat ATP conforme

Evolution de 
l’incendie

Cazaux

Actions mises en place pour sécuriser le retour des populations :
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